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Аннотация 
Выделены причины необходимости совершенствования системы 
проектирования заземляющих устройств. Разработан состав смеси для 
нормализации (уменьшения) удельного электрического сопротивления 
грунта. Проведен ряд натурных экспериментов по измерению значений 
сопротивлений заземляющих устройств экспериментальных контуров, по-
сле обработки смесью околоэлектродного объема грунта для оптимиза-
ции сопротивления заземлителя. 
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Заземление должно удовлетворять требованиям обеспечения без-
опасности людей и животных, защиты сильноточных и слаботочных 
электроустановок, а также надежности обеспечения их эксплуатационных 
режимов работы и грозозащиты [1]. 
Связь заземляемых частей электроустановок с землёй осуществля-
ется посредством системы неизолированных проводников, находящихся 
в контакте с землёй и предназначенных для проведения тока в землю − 
заземлителя. Совокупность заземлителя и заземляющих проводников 
называется заземляющим устройством (ЗУ). 
Конструкция ЗУ электроустановки должна при минимальных затратах 
на ее сооружение в любое время года обеспечивать нормируемые значе-
ния электрических параметров ЗУ в течение нормативного срока службы 
электроустановки [2]. 
Наибольшее число ЗУ энергетических систем выполняется в виде со-
единенных различным образом стержневых элементов. Характерной осо-
бенностью таких заземлителей является то, что поперечные размеры от-
дельных элементов, как правило, существенно меньше их длины. Это 
позволяет при расчете основных электрических параметров (сопротивле-
ние растеканию, распределение потенциала и напряженности поля в 
среде) пренебречь неравномерностью распределения плотности тока по 
образующей поперечного сечения элементов [3]. 
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Горизонтально расположенные электроды из полос или круглой 
стали применяются для связи вертикальных электродов и как самостоя-
тельные заземлители. Сечение вертикальных электродов ЗУ выбирается 
только по их механической прочности и коррозионной стойкости [4]. Во-
просы коррозии заземлителей электроустановок Белорусской энергоси-
стемы детально рассмотрены в [5]. Опыт обследования металлических 
конструкций воздушных линий электропередачи и подстанций, изложен-
ный в [6], свидетельствуют о том, что в климатических условиях Беларуси 
наибольшие коррозионные поражения элементов наблюдаются в уровне 
земли, а также на участке 0,2 м выше и ниже уровня земли. В целях со-
хранения работоспособности и долговечности заземляющих проводников 
электрооборудования необходимо своевременное выполнение меропри-
ятий по их антикоррозийной защите [7]. 
Для Республики Беларусь нехарактерны грунты с высокой и повы-
шенной коррозийной активностью. Значения удельного электрического 
сопротивления грунтов идентичных типов во всех областях республики 
отличаются незначительно и могут быть приняты усредненными. В других 
грунтах, за исключением песка, ожидаемое удельное электрическое со-
противление не превышает 600 Ом·м [5]. 
С учетом максимальной глубины промерзания грунта в Беларуси (по-
рядка 1,8 м) при длине вертикального электрода равной, 5 м, его активная 
часть по отводу в землю тока составляет только 3,2 м. Анализ результа-
тов геоэлектрического разреза верхних слоёв земли на энергетических 
объектах Белорусской энергосистемы показал, что грунты с повышенной 
электропроводимостью и удельным электрическими сопротивлением до 
100 Ом·м в большинстве случаев располагаются на глубине более 5 м. 
Поэтому в некоторых случаях для достижения нормированных величин 
электрических параметров ЗУ требуется большое количество вертикаль-
ных электродов и связанная с этим значительная дополнительная пло-
щадь под искусственный заземлитель. 
Нерациональное использование стали при традиционном выполне-
нии системы заземления, как правило, ведет к излишним капитальным 
затратам. При этом электробезопасность и защищенность электрообору-
дования от грозовых и внутренних перенапряжений не увеличиваются. 
Указанную проблему, связанную с вертикальными электродами, 
можно решить путем применения глубинных вертикальных заземлителей 
(составных или из цельных труб). Согласно [4] целесообразность приме-
нения таких заземлителей в электросетевом строительстве обосновыва-
ется двумя основными факторами: 
- заземлители могут достигать нижележащих слоев земли с низким 
удельным сопротивлением, что способствует снижению их сопротивле-
ния; 
- сезонный коэффициент таких заземлителей при их длине 10 м и 
выше приблизительно равен 1. 
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Однако в Белорусской энергосистеме отсутствуют типовые проекты 
по применению глубинных заземлителей, поэтому ввиду индивидуаль-
ного характера разработки происходит удорожание проектов заземляю-
щих устройств, содержащих глубинные заземлители. 
При проектировании, монтаже и обслуживании ЗУ в грунтах, имею-
щих высокое электрическое сопротивление, для снижения значения со-
противления заземления рекомендуется использовать ряд технических 
решений, одним из которых является применение обработки грунта ве-
ществами и смесями, неагрессивными к материалу заземлителя, для сни-
жения сопротивления грунта в околоэлектродном пространстве [8, 9]. Для 
обеспечения необходимого контакта составных глубинных заземлителей 
с землей по всей его длине в [2] рекомендована заливка глинистым или 
другим проводящим раствором в процессе погружения электрода, не под-
лежащим вымыванию в процессе эксплуатации. 
Необходимо отметить, что с момента внедрения методических указа-
ний ГПО “Белэнерго” [2, 5], затрагивающих вопросы проектирования и вы-
полнения заземления на электрических станциях и подстанциях напряже-
нием 35-750 кВ, прошло уже тринадцать лет, в связи с чем возникла необ-
ходимость в пересмотре и дополнении ТНПА [2, 5], а также рассмотрении 
возможности регламентированного применения в проектной деятельно-
сти новых технических решений, касающихся ЗУ электроустановок Бело-
русской энергосистемы. Так, например, в Республике Беларусь разрабо-
тан химико-физический состав минеральной проводящей смеси для нор-
мализации заземления за счет обеспечения низкого сопротивления ЗУ 
путем дисперсного введения модифицирующих добавок. Некоторые, на 
взгляд авторов, перспективные направления развития практики проекти-
рования заземляющих устройств электроустановок Белорусской энерго-
системы рассмотрены ниже. 
 
Применение специальных проводящих составов 
Одним из перспективных методов уменьшения электрического сопро-
тивления грунта на площадке монтажа ЗУ, а значит и сопротивления са-
мого искусственного заземлителя в целом, является обработка грунта пу-
тем введения специальных составов с низким удельным сопротивлением, 
неагрессивных к материалу заземлителя, стабилизирующих влажность 
[9, 10] непосредственно в околоэлектродном пространстве. В таком слу-
чае обеспечивается как уменьшение температуры замерзания воды, 
находящейся в грунте в несвязанном виде, за счет ее связывания, так и 
снижение сопротивления грунта, за счет формирования связанных элек-
тролитических растворов. Введение проводящих смесей с углеродосо-
держащими порошками эффективно при снижении высоких удельных 
электрических сопротивлений грунта (порядка 400–600 Ом·м) и малоэф-
фективно при величинах сопротивлений менее 100 Ом·м, в таком случае 
он может давать сколь либо заметный эффект только в сочетании с гид-
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ростабилизирующими веществами, например гидролизованным полиак-
рилонитрилом. На основе нормативных документов, принятых в Респуб-
лике Беларусь, и имеющегося, в том числе Российского и зарубежного 
опыта авторами проводится ряд исследований влияния таких смесей на 
сопротивление заземляющих устройств, в сравнении с контрольными 
значениями.  
При проведении натурных экспериментов на супесчаном грунте были 
смонтированы ЗУ (контуры), представляющие собой вертикальный со-
ставной электрод из оцинкованной стали диаметром 16 мм длинной 3 м и 
горизонтальный фрагмент соединительной полосы 4х50 мм той же 
длины, без применения каких-либо добавок. В околоэлектродном объеме 
грунта экспериментальных контуров проведена обработка смесью для оп-
тимизации сопротивления заземлителя, или отдельными ее компонен-
тами. Систематические измерения значений сопротивления ЗУ выполня-
лись более трех лет четырехпроводным методом при помощи измери-
теля ИС-10 при разных значениях температуры и влажности окружающей 
среды и грунта. Кроме того, методом вертикального электрического зон-
дирования проведен цикл измерений удельного электрического сопротив-
ления грунта в месте заложения экспериментальных и контрольных кон-
туров. 
Ранее были проведены исследования, в которых анализировалось 
как влияние смеси на сопротивление ЗУ, так и влияние отдельных ее ком-
понентов [9]. 
Результаты экспериментальных исследований сопротивления кон-
трольного контура (красная кривая), а также контура с разрабатываемым 
составом смеси (зеленая кривая) приведены на рис. 1. Также проанали-
зирована динамика измерения сопротивления контура, обработанного 
единственным компонентом: гидролизованным полиакрилонитрилом [11] 
(черная кривая), являющимся нетоксичным, незагрязняющим окружаю-
щую среду и применяемым даже в сельскохозяйственном производстве 
веществом. Отметим, что гидролизованный полиакрилонитрил – основ-
ной стабилизирующий влажность компонент смеси. 
Из полученных результатов измерений можно сделать вывод, что 
наименьшее значение сопротивления имеет ЗУ, околоэлектродное про-
странство которого обработано экспериментальной смесью для снижения 
сопротивления растеканию ЗУ. Применение смесей позволяет не только 
уменьшить колебания сопротивления растеканию ЗУ но и уменьшить со-
противление ЗУ в сравнении с контрольным контуром. 
Комплексное применение смеси снижает температуру замерзания 
грунта на 4 0С, что дает возможность использовать более высокие сред-
ние многолетние низшие температуры при определении климатической 
зоны площадки месторасположения проектируемого электрооборудова-
ния. 
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Рис. 1 – График сопротивления контрольного ЗУ (красная кривая),  
контура, обработанного гидролизованным полиакрилонитрилом (синяя кривая), 
и контура, обработанного смесью (зеленая кривая). 
 
Исследования [9] показали, что влияние на снижение электрического 
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сезонности и уменьшение удельного сопротивления грунта в околоэлек-
тродном пространстве, что позволяет внести корректировки в расчеты со-
противления заземлителя при применении смесей при монтаже ЗУ. 
В случае применения смесей для оптимизации сопротивления зазем-
ления происходит частичная замена исходного грунта в околоэлектрод-
ном пространстве на смесь, имеющую в рабочем состоянии значительно 
меньшее удельное сопротивление. Очевидно, что эффективность такой 
замены тем выше, чем больше разница удельного электрического сопро-
тивления грунта и смеси, а также чем большее количество грунта заме-
нено в околоэлектродном пространстве. При этом основным параметром, 
определяющим изменение сопротивления, будет площадь контакта 
смеси и исходного грунта, а в случае применения её по всей длине элек-
трода – периметр контакта. В таком случае, эффективность замены спа-
дает по экспоненциальному закону, и при значительном периметре кон-
такта (более 1 м), фактически не имеет целесообразности. Эксперимен-
тальные данные показывают, что максимально эффективно применение 
замещающих смесей для создания периметров контакта в диапазоне  
0,4–1,0 м, при этом при расчете конфигурации ЗУ необходимо использо-
вать эквивалентное удельное сопротивление грунта вместо измеренного 
сопротивления исходного грунта. 
Эквивалентное удельное электрическое сопротивление грунта с уче-
том замещения части грунта смесью можно определить, используя ана-
литическое выражение, полученное на основе экспериментальных дан-
ных для однослойного (1) и двухслойного грунта (2):  
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где экв  – искомое эквивалентное удельное электрическое сопротивле-
ние грунта, Ом·м; 
грунта  – полученное в результате натурных измерений удельное со-
противление грунта, Омм; 
ψ – коэффициент сезонности;  
Н – глубина верхнего слоя грунта, м; 
ò ðt  – глубина траншеи, м;  
l  – длина вертикального заземлителя, м; 
P – периметр сечения замещающей смеси, м. 
В случае использования вертикального составного заземлителя круг-
лого сечения, заглубленного в грунт (рис. 2) в условиях обработки смесью 
околоэлектродного пространства, уравнение для расчета сопротивления 
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,     (3) 
где эквd  – эквивалентный диаметр заземлителя, м, определяемый по (4). 
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t  – расстояние до середины длины вертикального стержня от поверх-
ности грунта, м. 
 
 
Рис. 2 – Схема размещения в грунте вертикального составного заземлителя. 
 
Данная поправка корректирует вклад изменения удельного электри-
ческого сопротивления грунта в околоэлектродном слое (объема возни-
кающего при прохождении соединительных муфт в грунте) при замеще-
ния грунта смесью с низким удельным сопротивлением. 
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    (4) 
где заземd  – диаметр стержня составного заземлителя диаметр заземли-
теля, м; 
муфтыd – диаметр соединительной муфты, м; 
_грунта изм – измеренное удельное сопротивление грунта, Омм. 
При исследовании влияния смеси на коэффициент сезонности уста-
новлено, что при засыпке смесью горизонтальной полосы коэффициент 
сезонности снижается до 20 % по сравнению с контрольным контуром. А в 
случае, если при монтаже вертикальных электродов смесью обработано 
и их околоэлектродное пространство, коэффициент сезонности снижа-
ется до 25 % по сравнению с контрольными значениями для необрабо-
танного контура. 
 
Заземляющие пластины  
В Республике Беларусь при разработке подраздела “Электроснабже-
ние, силовое электрооборудование и электроосвещение” раздела “Инже-
нерное оборудование, сети и системы” архитектурного проекта строи-
тельства объектов жилищного и гражданского назначения должно быть 
дано описание принципиальных решений по системам молниезащиты, за-
земления и уравнивания потенциалов [12]. 
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Выравнивание потенциалов представляет собой частный случай за-
щитного уравнивания потенциалов, производимого не в объеме, а на по-
верхности, по которой может передвигаться эксплуатирующий персонал. 
Для обеспечения электромагнитной совместимости ЗУ должно 
прежде всего отвечать требованиям выравнивания потенциала, когда на 
различных проводящих заземленных частях электроустановки при всех 
режимах работы, включая аварийный, обеспечивается практически оди-
наковый потенциал или его значение не превышает допустимое для обо-
рудования и устройств данной электроустановки [13]. Анализ проблемы 
выноса опасного потенциала в сеть низкого напряжения детально рас-
смотрены в [14] на примере распределительных кабельно-воздушных ли-
ний сети 110/35/6/0,4 кВ и 110/6/0,4 кВ. 
В действующих ТНПА [2, 4, 8] при проектировании ЗУ электроустано-
вок Белорусской энергосистемы для выравнивания потенциалов недоста-
точное внимание уделено применению заземляющих пластин и в частно-
сти пластин решетчатых (рис. 3). 
Пластины заземляющие представляют собой особенный вид зазем-
лителя, разработанный, прежде всего, для грунтов, где вертикальные за-
землители или не дают желаемого эффекта снижения электрического со-
противления при их погружении, или их трудно смонтировать из-за каме-
нистого грунта. Согласно проведенным расчетам по площади электриче-
ского контакта пластина заземляющая размером 750х500х4 мм соответ-
ствует вертикальному заземлителю из круглой стали Ø 16 мм и длиной 
15 м, однако значительно проще монтируется и сокращает объемы зем-
ляных работ. 
Использование заземляющих пластин является перспективным в 
случае монтажа их в грунтах, когда верхний слой земли имеет удельное 
сопротивление, меньшее, чем подстилающие слои (например, значитель-
ное увлажнение верхнего слоя в весенние и осенние месяцы). 
 
а)  б)  
Рис. 3 – Внешний вид (а) и возможный вариант применения (б) пластин решетчатых. 
 
При разработке [16] на основе анализа и обобщения данных об 
удельных электрических сопротивлениях грунта, полученных по резуль-
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татам многолетних прямых измерений на построенных линиях электропе-
редачи и подстанциях, составлена региональная таблица удельных со-
противлений пород грунта для Республики Беларусь, которой можно 
пользоваться при отсутствии непосредственных измерений. 
Использование решетчатых заземляющих пластин (рис. 3, а) сов-
местно со смесью для нормализации заземления позволяет получить та-
кое же значение электрического сопротивления ЗУ, как и для сплошных 
металлических пластин, значительно снизив при этом металлоемкость. 
Одним из перспективных направлений использования решетчатых 
заземляющих пластин является их монтаж в качестве потенциаловырав-
нивающих решеток на рабочих местах электроустановок для обеспече-
ния электробезопасности обслуживающего персонала. 
 
Заключение 
1. Применение смесей на основе гидролизованного полиакрилонит-
рила наиболее эффективно при использовании совместно с заземлите-
лями, глубина заложения которых меньше глубины промерзания грунта, 
то есть находящимися в слоях грунта с наибольшими сезонными колеба-
ниями, и будет расти при увеличении площади контакта таких заземлите-
лей с грунтом, обработанным гидролизованным полиакрилонитрилом. 
2. Дополнительное уменьшения коэффициента сезонности для вер-
тикальных составных заземлителей, по-видимому, обусловлено влия-
нием смеси на их части смонтированные вблизи поверхности грунта. 
3. Применение комплексных смесей, содержащих, помимо гидроста-
билизирующих добавок, также и нискодиспергированнные проводящие 
вещества, позволяет до трех раз уменьшить сопротивление ЗУ в сравне-
нии с контрольными ЗУ, сгладить сезонные колебания сопротивления ЗУ 
и капитальные затраты на монтаж ЗУ путем уменьшения количества элек-
тродов и размеров территории, на которой они располагаются. 
4. Применение пластин заземляющих совместно со смесью для нор-
мализации заземления позволяет существенно снизить объемы земля-
ных работ в местах, где применение вертикальных электродов малоэф-
фективно. 
5. Необходим пересмотр ТНПА [2, 4, 8] с целью их актуализации. 
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